
Gap Analysis antincendio 
 

Le fasi previste possono essere così schematizzate: 

1. Analisi documentale; 
2. Analisi dello stato di fatto delle attività da svolgere presso le attività; 
3. Evidenza delle discrepanze 
4. Analisi di applicabilità dei DM in oggetto; 
5. Indicazioni tecniche ed implicazioni in merito all’applicabilità dei DM 01/09/2021, 02/09/2021 e 03/09/2021.  

 

Attività DM 1/9/2021 

Acquisizione preliminare della seguente documentazione: 

 registro dei controlli antincendio. 

Prestazioni effettuate: 

 Verifica documentale preliminare; 
 Presa visione in situ dei contratti di manutenzione/controlli periodici in essere; 
 Sopralluoghi in campo con individuazione dei presidi antincendio presenti e verifica del sistema di controllo in 

essere; 
 Verifica e analisi della rispondenza tra lo stato rilevato e la documentazione a supporto; 
 Verifica e analisi della rispondenza tra lo stato rilevato e le richieste del DM 1/9/21. 

 

Attività DM 2/9/2021 

Acquisizione preliminare della seguente documentazione: 

 formazione informazione e addestramento per il personale (piano, attestati, nomine, registri); 
 piano di emergenza interno; 
 eventuali procedure operative del piano di emergenza interno (scenari). 

Prestazioni effettuate: 

 Verifica documentale preliminare; 
 Sopralluoghi in campo con verifica dell’applicabilità delle procedure operative rispetto a quanto descritto nel 

piano di emergenza interno; 
 Verifica e analisi della rispondenza tra lo stato rilevato e la documentazione a supporto; 
 Verifica e analisi della rispondenza tra lo stato rilevato e le richieste del DM 2/9/21. 

 

Attività DM 3/9/2021 

Acquisizione preliminare della seguente documentazione: 

 Valutazione ATEX ove applicabile; 
 Valutazione del rischio incendio; 
 Eventuali altre analisi di rischio pertinenti. 

Prestazioni effettuate: 

 Verifica documentale preliminare; 

 Sopralluoghi in campo con verifica della rispondenza tra stato rilevato e quanto indicato nella valutazione del 
rischio incendio; 

 Sopralluoghi in campo per identificazione di attività soggette ai controlli da parte dei VVF ai sensi del DPR 
151/2011 

 Sopralluoghi in campo per identificazione di attività soggette a RTV; 

 Per le attività già classificate a basso rischio d’incendio nella valutazione del rischio incendio in essere, verifica 
della rispondenza di classificazione al DM 3/9/2021; 

 Verifica e analisi della rispondenza tra lo stato rilevato e tutta la documentazione a supporto; 

 Verifica e analisi della rispondenza tra lo stato rilevato e le richieste del DM 3/9/21. 

 

Report tecnico finale 

Al termine dell’attività viene rilasciato un report cont4enente: 

• La disamina degli argomenti trattati; 
• Le check list di verifica compilate per i diversi temi; 
• L’elenco dettagliato di eventuali discrepanze individuate tra stato rilevato e documentazione a supporto con 

indicazione di priorità d’intervento; 
• L’elenco dettagliato degli aspetti da sviluppare ai fini dell’adeguamento a quanto richiesto dai DM 

01/09/2021, 02/09/2021 e 03/09/2021 e definizione delle strategie d’azione. 

 


